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В статті наведено принципи проектування вертолітних станцій в міських умовах. Розглянуто 
питання специфічні для вертодромів розташованих над рівнем земної поверхні. Проаналізовано 
закордонний досвід проектування, будівництва та експлуатації вертолітних станцій. Виділено 
основні недоліки існуючої методики проектування вертодромів та варіанти їх усунення. 
Вертодром, вертолітна станція, акустичне забруднення, посадочний майданчик, 
турбулентність, коефіцієнт перевантаження 
Вступ 
Розвиток сучасної держави неможливий без розвитку та постійного удосконалення 
транспортної системи. Пріоритетне значення в цьому питанні віддається повітряному 
транспорту. Завдяки можливості вертикального зльоту та посадки, а також можливості посадки 
на обмежені за розмірами площадки вертольоти в останній час набувають все більше значення 
в цивільній авіціїї. Вертольоти більш універсальні ніж літаки, тому можуть бути використані 
при виконанні найрізноманітніших видів робіт: в сільському господарстві, при будівництві, 
евакуації населення, для розвідки, при проведенні інженерних вишукувань, для транспортних 
перевезень та ін. 
Розміри сучасних літаків продовжують збільшуватись, ціни на них зростають, відповідно 
зростає і вартість  їх технічного обслуговування на землі. У зв’язку із цим зростає 
використання вертольотів, особливо в корпоративній авіації, медицині (для швидкого 
транспортування пацієнтів), для евакуації людей та ін.  
Постановка завдання  
На даний момент, у всьому світі вертолітні перевезення є невід’ємною частиною ділової 
авіації, особливо це стосується мегаполісів. На даний момент вертолітний транспорт в 
Україні ще недостатньо розвинений, однак об’єм перевезень вертольотами постійно 
збільшується, тому можна очікувати, що він займе своє місце в системі міського транспорту. 
Основна перевага вертольотів як засобів транспорту полягає у високій швидкості 
пересування, що досягає 200 - 300 км/год, незалежності напрямку руху від системи вулиць, а 
також великій маневреності, простоті і відносно невеликій вартості будівництва посадочних 
майданчиків. Недоліки вертолітного транспорту пов'язані з високою вартістю проїзду, малою 
провізною здатністю (до 500 - 600 пас/год), утворенням значного шуму й істотною залежністю 
від погодних умов [1].  
Універсальність і маневреність вертольотів дозволяють використовувати їх в умовах 
забудови. Однак, унікальний потенціал вертольотів не може бути повністю використаний до 
тих пір, поки не буде створена мережа вертодромів. Однак в Україні цьому перешкоджає 
відсутність нормативної літератури яка б в повній мірі враховувала всі фактори, які впливають 
на роботу вертодрому. 
Розв’язання задачі 
 Одним із найважливіших етапів планування та проектування вертодромів є вибір місця 
розташування. В загальному випадку повинні бути проаналізовані наступні фактори [2, 3]: 
1. Клас та розташування вертодрому.  
2. Зручність для користувачів. 
3. Повітряні перешкоди. 
4. Узгодження з рухом інших повітряних суден. 
5. Напрямок переважаючих вітрів. 
6. Шумове забруднення навколишнього середовища та вплив на оточуючих. 
7. Турбулентність. 
8. Видимість. 
 Клас вертолітної станції. Розмір ділянки, яка відводиться під будівництво залежить від 
класу вертодрому. На відміну від аеропортів, які поділяються на 5 категорій, вертолітні станції 
поділяються на три категорії, в залежності від річної кількості пасажирів: 
І – більш ніж 30000 пасажирів; 
ІІ – 15000 – 30000 пасажирів включно; 
ІІІ – до 15000 пасажирів. 
 В таблиці 1 наведено приблизні розміри ділянки, яка відводиться під будівництво в 
залежності від класу вертодрому. 
Таблиця 1 
Розміри земельної ділянки в залежності від класу вертолітної станції 
Спосіб зльоту та посадки 
Площа земельної ділянки в залежності від класу вертолітної 
станції, га 
I II III 
По типу літака чи по вертолітному із 
використанням «повітряної подушки» 
10 2,5 1,5 
По вертолітному без використання 
«повітряної подушки» 
5 1,5 1 
 Зручність для користувачів. Оскільки вертоліт здійснює перевезення на порівняно невеликі 
відстані, то розташування посадочних майданчиків повинно бути таким, щоб максимально 
скоротити затримки осіб, які використовують вертоліт. Для виконання прогнозу використання 
вертольотів виконується порівняння загального часу подорожі із іншими видами транспорту. 
 Повітряні перешкоди. Такі об’єкти як стовпи, висотні будівлі, вежі, башти та ін. можуть 
створювати небезпеку для руху вертольотів. Тому ще на етапі проектування станції необхідно 
враховувати ці фактори. В Україні відсутня нормативна документація яка б чітко оговорювала 
урахування повітряних перешкод при проектуванні вертодромів. Втім, можливе використання 
закордонного досвіду, а саме рекомендації FAA (Federal Aviation Administration). 
 Узгодження руху повітряних суден. Цей фактор набуває особливе значення у випадку коли 
вертолітна станція базується на території діючого аеродрому або поблизу розташовано 
аеродром. Виходячи із міркувань безпеки необхідна чітка координація роботи диспетчерських 
служб при використанні повітряного простору вертольотами та літаками. 
 Напрямок переважаючих вітрів. Вертоліт, подібно літаку, повинен злітати і сідати проти 
вітру, тому злітно-посадочну смугу (підняту платформу) треба укладати в напрямку 
переважаючих вітрів більшої сили. Дана вимога здобуває особливо важливе значення в умовах 
існуючої міської забудови, де розташована на рівні землі вертолітна станція може мати, як 
правило, тільки одну злітно-посадочну смугу з двома діаметрально протилежними стартами. 
 При встановленні повної фактичної вітрової завантаження злітно-посадкової смуги 
(підведеною платформи) слід враховувати не тільки зустрічний і бічний вітер, строго 
перпендикулярний поздовжньої осі вертольота, але і спрямований під деяким кутом, проекція 
якого на нормаль (перпендикуляр до поздовжньої осі) не перевищує допустимого бічного вітру. 
 Вплив на навколишнє середовище. На відміну від літаків вертольоти літають на малих 
висотах (від 100 метрів). Шум від вертольоту є однією з найважливіших проблем використання 
вертольотів в міських умовах. В Україні ця проблема не набула актуальності через те, що ринок 
вертолітних перевезень тільки починає розвиватись. Але в країнах де вертолітні перевезення 
широко використовуються в останні роки це питання набуло особливої гостроти. Зокрема в 
США в червні-липні 2010 року виникла гостра дискусія стосовно польотів вертольотів над 
Нью-Йорком. Причиною виступили запропоновані FAA зміни в правилах польотів вертольотів 
над мегаполісом (заборона на польоти над деякими ділянками міста, збільшення мінімальної 
висоти польоту), що призвело до значного збільшення довжини маршруту та, відповідно, 
вартості, до того ж розрахунковий час подорожі збільшився в середньому на 20-25%. 
Причиною запропонованих змін є нові вимоги Мінтрансу США згідно із якими висуваються 
більш суворі вимоги стосовно рівня акустичного забруднення.  
 Турбулентність. Це питання актуальне у випадку улаштування вертолітних станцій на 
будівлях. Структура даху, а також оточуюча забудова можуть викликати сильну 
турбулентність. FAA припускає можливість виконання спеціальних льотних експериментів в 
таких випадках. Експлуатація вертолітної станції може бути обмежена швидкістю вітру. Для 
зменшення турбулентності можна надати будівлям добре обтікаєму форму, але це значно 
ускладнить виробництво будівельних робіт і не дасть великого ефекту [2]. 
 Доцільно розташовувати будівлі та об'ємні споруди вертолітної станції з боку переважаючих 
слабких вітрів. У цьому випадку повітряний потік, який проходить між будівлями, буде мати 
найменшу турбулентність, і його дія на несучий гвинт вертольота не буде надавати негативного 
впливу. 
 Для вертолітних станцій розташованих на дахах будівлі із метою усунення утворення 
турбулентних потоків протягового характеру на даху не повинні бути виступаючі вище її 
конструктивні елементи, розташовані з боку переважаючих сильних вітрів. Крім того, слід 
враховувати і висхідні по стіні будівлі повітряні потоки, які на рівні даху і вище її можуть 
створювати сильні турбулентні завихрення, для усунення яких по периметру даху на 
спеціальних кронштейнах встановлюються металеві сітки, що нахиляються до горизонту під 
кутом 10 °, причому площа осередку металевої сітки не повинна перевищувати 3см
2
. Ця сітка 
служить і як запобіжний засіб, що забезпечує безпеку для пасажирів та обслуговуючого 
персоналу. 
 Умови видимості. Використання вертолітних станцій на дахах будівель може бути 
обмеженим у випадку низьких хмар, туману, смогу. Цей фактор має особливо важливе 
значення у випадку улаштування вертодрому на даху будівлі заввишки більш ніж 100 м. В 
загальному випадку не допускається будівництво вертолітних станцій в місцях де регулярно 
спостерігаються несприятливі погодні умови. 
 При вирішенні питання розташування вертолітної станції в місті інженеру потрібно 
вирішити доволі складне питання. Вертолітна станція повинна бути розташована таким чином, 
щоб не створювати дискомфорт мешканцям прилеглих районів, маршрути вертольотів не 
повинні проходити над зоною заселення, але це не повинно призводити до надмірного 
подовження маршруту. В умовах забудови, особливо в центральній частині великих міст 
доцільно розташовувати вертолітні станції на висотних будівлях, а сполучення самої 
вертолітної станція із першим поверхом забезпечувати за допомогою швидкісних ліфтів [4]. 
Прикладом такого підходу до проектування може виступити вертодром, який розташовано на 
даху нового почтамту в Москві неподалік від Казанського залізно дорожнього вокзалу.  
 Планування виконано таким чином, що командно-диспетчерський пункт, кімната поштової 
експедиції, кімната відпочинку екіпажу знаходяться в спеціальній надбудові, розташованої в 
торцевій частини даху(рис. 1). 
 
Рис. 1 – Схема планування вертодрому при Казанському вокзалі: 1 – службові приміщення; 2 – 
швартовочний майданчик; 3 – вогні, які позначають торець ЗПС; 4 – ЗПС 1 розміром 60х25 м; 5 – 
зелений вогонь (центр ЗПС); 6 – ЗПС 2 розміром 60х17 м. 
 Безпосередньо під дахом запланований технічний поверх, в якому змонтовані витяжні 
установки, дефлектори та інше обладнання. Крім того, технічний поверх надійно охороняє 
розташовані нижче поверхи від шуму, створюваного вертольотами при зльоті та посадці. 
 Такий варіант дає можливість вирішити питання із акустичним забрудненням та із 
відсутністю вільного місця під будівництво вертолітної станції на рівні земної поверхні. При 
такому розташуванні вертолітної станції на самому даху, як правило розміщаються лише 
посадочний майданчик, а диспетчерська, службові приміщення, приміщення для пасажирів та 
ін. розміщається на верхньому поверсі. В окремих випадках на цьому ж поверсі можуть бути 
розміщені і місця стоянки вертольотів. 
 У випадку, якшо  на вертодромі очікувати завантаження будуть більше ніж 1 вертоліт, 
необхідно передбачити місця парковки вертольотів виходячи із вимог безпеки. На транспортних 
вертодромах розмір перону залежить від кількості і розмірів вертольотів, які необхідно 
розмістити. Парковочні місця повинні бути запроектовані із розрахунку максимального 
завантаження найбільшого вертольота, із тих які допущено до експлуатації на даному 
вертодромі. В окремих випадках може бути виконане спеціальне дослідження для визначення 
максимальної необхідної кількості парковочних місць. Вертольоти повинні розташовуватися 
таким чином, щоб від зони відриву та приземлення або від рухомих чи зафіксованих об’єктів 
залишався вільний простір не менше ніж 1/3 діаметру ротора або 3,05 м [2] від краю зони 
відриву та приземлення або рухомих чи закріплених об’єктів. При певних обставинах може 
використовуватись паркування вертольоту в зоні кінцевого підходу та зльоту (FATO), але така 
практика є небажаною оскільки займається площа яка може використовуватись іншими 
вертольотами для зльоту та приземлення.  
 Посадочні майданчики розташовані над рівнем землі можна розділити на 2 групи: 
майданчики, які розташовані на рівні даху будівлі, та посадочні майданчики, які спираються на 
колони та ферми, які передають навантаження на несучі колони та стіни будівлі. Для 
зменшення величини додаткового навантаження в останні роки активно почали 
використовуватися композитні матеріали, які мають низку переваг порівняно із традиційними 
матеріалами: 
1. Низька вага.  
2. Нешкідливі для навколишнього середовища. Завдяки різноманітним кольорам та 
текстурам вдало вписуються в оточуючий архітектурний ансамбль. 
3. Легкість будівництва. Використання композитних матеріалів не потребує важкої 
будівельної техніки. Конструкція збирається за межами будівельного майданчика а потім 
транспортується та збирається з окремих модулів. 
4. Мінімальна вартість утримання. Композитні матеріали, навіть працюючи в агресивних 
умовах потребують незначних робіт по утриманню. 
5. Завдяки своїм фізико-механічним характеристикам композитні матеріали успішно 
витримують значні навантаження, вплив ультрафіолетового випромінювання, вітру. 
6. Композитні матеріали мають високу вогнестійкість. 
7. Завдяки невисокій вазі та великій кількості несучих елементів часто взагалі непотрібно 
вносити ніяких змін до конструкції існуючого даху та вентиляційної системи. 
В будь-якому випадку, рекомендується, щоб висота зони приземлення була як мінімум 
рівною висоті оточуючих парапет стінок для забезпечення простору при здійсненні злітно-
посадочних операцій. По периметру посадочного майданчика повинна бути установлена сітка 
безпеки або паркан (мінімальна висота 1,5 м). Рекомендується, щоб сітка починалась під 
поверхнею зони відриву і не   підвищувалась над нею.  
 Рекомендовані розміри посадочних майданчиків розташованих на дахах такі ж як і для 
вертолітних станцій розташованих на рівні землі. Однак для майданчиків при піднятих над 
рівнем землі мінімальний розмір повинен бути не менше ніж 1,5 діаметра гвинта. Сучасні 
бізнес центри, торгівельні комплекси та ін. здатні витримувати навантаження від легких 
вертольотів без спеціальних пристроїв, все, що необхідно – це простий дерев’яний майданчик, 
може використовуватись також метал, композитні матеріали, призначення цього майданчика – 
розподіляти вагу вертольота по більшій площі. Згідно із рекомендаціями FAA [6, 7] ще на стадії 
проектування споруди динамічний вплив вертольота враховується за допомогою коефіцієнта 
перевантаження 1,5. Вважається, що такий коефіцієнт максимально точно відповідає умовам 
«жорсткого приземлення» вертольота.  
 Вертолітні маршрути прокладаються виходячи із наступних міркувань: віддаленість траси 
від житлових районів міста, відсутність протягом траси штучних та природних перешкод, 
наявність на трасі місць, які можуть бути використані для аварійного приземлення. 
 Сучасних вертодромів на території України майже нема. До відкриття чемпіонату з футболу 
було збудовано президентський вертодром багатоцільового призначення. В Каневі також було 
виконано будівництво вертодрому із всією необхідною інфраструктурою [5]. До будівництва 
цього об’єкту на території Києва було лише два посадочних майданчика, один в району 
гідропарку, а інший – на даху лікарні. Необхідна інфраструктура на цих майданчиках відсутня. 
 Президентський вертодром (Дніпро 1) розрахований на прийом важких вертольотів вагою 
до 13 тонн, сертифікованих по категорії А, зокрема, Мі-8, які експлуатуються Міністерством 
надзвичайних ситуацій. Конструктивна частина вертодрому, а також кілька рівнів підпірних 
стін вздовж ділянки спроектовані так, щоб укріпити схили і не допустити сповзання ґрунту. 
Сам вертодром розташовано на даху торгівельного центру (рис. 2) 
 
Рис. 2 – Вертодром Дніпро 1 (м. Київ) 
 З 6 червня 2012 року з вертодрому «Дніпро 1» можна дістатись до аеропортів м. Бориспіль,  
м. Жуляни і до вертодрому м. Канєва. Для перевезень використовуються двомоторні п’ятимісні 
вертольоти Eurocopter, які розвивають швидкість до 300 км/год. 
 На даний момент в Україні відсутня достатня кількість вертодромів в містах для того, щоб 
можна було на основі статистичних даних робити висновки по недоліках в проектуванні, 
будівництві та експлуатації. Виходячи з цього, можна використати досвід тих країн де 
вертолітні перевезення давно займають ключове місце в системі пасажирського транспорту. 
Нормативна документація по проектуванню вертолітних станцій в Україні застаріла та 
потребує негайного перегляду та доповнення. При складанні нових нормативних документів 
доцільно використати європейські міжнародні норми проектування та рекомендації FAA [6,7].  
 Висновки 
 В цілому ж аналізуючи особливості проектування вертодромів в міських умовах слід 
відзначити декілька проблем: 
1. Як правило, в центрі великих міст відсутня вільна площа під будівництво, це питання 
можна вирішити розміщуючи вертодроми на дахах високих будівель. Але при розташуванні 
вертодрому на даху будівлі зазвичай не вистачає вільного місця для здійснення зльоту «по типу 
літака» (із набором швидкості в зоні дії повітряної подушки). Тому ще на стадії вибору місця 
розташування вертодрому та при його проектуванні необхідно враховувати потужність 
вертольотів, які будуть використовуватися. При невиконанні цього правила та поєднанні таких 
факторів як несприятливі погодні умови, розташування вертодрому на великій висоті та малій 
потужності двигуна можливий випадок коли потужності двигуна не вистачить для старта «по 
вертольотному» (із вертикальним  набором висоти ); 
2. На даний момент існує заборона на польоти над деякими районами міст, це призводить 
до значного подовження маршруту та збільшення розрахункового часу подорожі. Тобто 
нівелюються дві основні переваги вертолітних перевезень. Існує необхідність в перегляді 
документації по здійсненню польотів в межах міста із метою спрощення процедури отримання 
дозволу на політ та затвердженням вертолітних маршрутів (у випадку створення регулярних 
вертолітних перевезень); 
3. В останні роки у зв’язку із більш жорсткими екологічними вимогами стало актуальним 
питання акустичного забруднення. Виконання всіх вимог екологічного законодавства призведе 
до збільшення тривалості вертолітного маршруту (збільшується висота маршруту та його 
протяжність), що може призвести до того, що вертолітні перевезення стануть просто 
нерентабельними. Для вирішення цієї проблеми останнім часом виробники вертольотів 
зосередили увагу на виготовленні «зелених вертольотів» із мінімальним рівнем акустичного 
забруднення. 
4. Нинішні проблеми в будівництві вертолітних майданчиків на існуючих спорудах або на 
нових полягають в надмірному додатковому навантаженні на несучі конструкції. За умови 
використання традиційних матеріалів для будівництва вертолітних майданчиків (бетон, 
алюміній) цей факт змушує інженерів використовувати неекономічні конструкції, проектувати 
споруди із коефіцієнтом запасу міцності в декілька разів більше ніж необхідний [2]. Ця 
проблема може бути вирішена за допомогою використання легких матеріалів, таких як, 
наприклад, поліестер армований скловолокном, з меншою щільністю, ніж бетон та алюміній, і 
більшою стійкістю до корозії та великої групи хімічних речовин. Крім того, маючи велику 
стійкість до навантажень, композитний матеріал забезпечує більшу безпеку під час посадки 
вертольота. Втім, на даний момент, в Україні не існує нормативної документації яка б 
регламентувала улаштування покриттів із цих матеріалів, поведінка їх під вертолітним 
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